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关于发布《房屋建筑制图统一标准》等六项国家标准的通知

　　建标[2001]220号
　　根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998] 244号)的要求，由建设部会同有关部门共同对《房屋建筑制图统一标准》等六项标准进行修订，经有关部门会审，现批准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001、《总图制图标准》GB/T 50103-2001、《建筑制图标准》GB/T 50104-2001、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2001和《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001为国家标准，自2002年3月1日起施行。原《房屋建筑制图统一标准》GBJ 1-86、《总图制图标准》GBJ 103-87、《建筑制图标准》GBJ 104-87、《建筑结构制图标准》GBJ 105-87、《给水排水制图标准》GBJ 106-87和《暖通空调制图标准》GBJ 114-88同时废止。

　　本标准由建设部负责管理，中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作，建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

　　中华人民共和国建设部

　　二○○一年十一月一日

 

前言

　 　　根据建设部建标[1998]244号文件《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》下达的任务，本标准编制组对《建筑结构制图标准》(GBJ 105-87)进行了修编。编制组首先参照1990年收集到的反馈意见提出征求意见稿，面向全国广泛征求意见，随后提出了送审稿，再经函审和专家审查通过，使之具有较好的群众基础。

　　本标准的修编目的是：

　　一、与1990年以来发布实施的《技术制图》中相关的国家标准(包括ISO TC/10的相关标准)在技术内容上协调一致。

　　二、充分考虑手工制图与计算机制图的各自特点，兼顾二者的需要和新的要求。

　　三、对不适合当前使用的或过时的图例、表达方式和制图规则进行了修改、删除或增补，使之更符合实际工作需要。

　　本标准为推荐性国家标准。

　　本标准由中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作。在应用过程中如有需要修改或补充之处，请将意见或有关资料寄送该所(北京西外车公庄大街19号，邮编100044)，以供修订时参考。

　　本标准主编单位、参编单位和主要起草人：

　　主编单位：中国建筑标准设计研究所

　　参编单位：包头钢铁设计研究总院

　　主要起草人：陈雪光、张瑞华
1 总则

　　1.0.1 为了统一建筑结构专业制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，特制定本标准。

　　1.0.2 本标准是建筑结构专业制图的基本规定，适应于工程制图中下列制图方式绘制的图样：

　　1 手工制图；

　　2 计算机制图。

　　1.0.3 本标准适用于建筑结构专业下列工程制图：

　　1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图；

　　2 原有建筑物、构筑物的实测图；

　　3 通用设计图、标准设计图。

　　1.0.4 建筑结构专业制图除应符合本标准外,尚应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)以及国家现行的有关强制性标准的规定。
2 一般规定

　　2.0.1 图线宽度b，应按《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)中“图线”的规定选用。

　　2.0.2 每个图样应根据复杂程度与比例大小，先选用适当基本线宽度b，再选用相应的线宽组。

　　2.0.3 建筑结构专业制图，应选用表2.0.3所示的图线。
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　　2.0.4 在同一张图纸中，相同比例的各图样，应选用相同的线宽组。

　　2.0.5 绘图时根据图样的用途，被绘物体的复杂程度，应选用表2.0.5中的常用比例，特殊情况下也可选用可用比例。
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　　2.0.6 当构件的纵、横向断面尺寸相差悬殊时，可在同一详图中的纵、横向选用不同的比例绘制。轴线尺寸与构件尺寸也可选用不同的比例绘制。

　　2.0.7 构件的名称应用代号来表示，代号后应用阿拉伯数字标注该构件的型号或编号，也可为构件的顺序号。构件的顺序号采用不带角标的阿拉伯数字连续编排。常用的构件代号见附录A。

　　2.0.8 当采用标准、通用图集中的构件时，应用该图集中的规定代号或型号注写。

　　2.0.9 结构图应采用正投影法绘制(图2.0.9-1、图2.0.9-2)，特殊情况下也可采用仰视投影绘制。
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　　2.0.10 在结构平面图中，构件应采用轮廓线表示，如能用单线表示清楚时,也可用单线表示。定位轴线应与建筑平面图或总平面图一致，并标注结构标高。

　　2.0.11 在结构平面图中，如若干部分相同时，可只绘制一部分，并用大写的拉丁字母(A、B、C、……)外加细实线圆圈表示相同部分的分类符号。分类符号圆圈直径为8mm或10mm。其他相同部分仅标注分类符号。

　　2.0.12 桁架式结构的几何尺寸图可用单线图表示。杆件的轴线长度尺寸应标注在构件的上方(图2.0.12)。
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　　2.0.13 在杆件布置和受力均对称的桁架单线图中,若需要时可在桁架的左半部分标注杆件的几何轴线尺寸，右半部分标注杆件的内力值和反力值；非对称的桁架单线图，可在上方标注杆件的几何轴线尺寸,下方标注杆件的内力值和反力值。竖杆的几何轴线尺寸可标注在左侧，内力值标注在右侧。

　　2.0.14 结构平面图中的剖面图、断面详图的编号顺序宜按下列规定编排(图2.0.14)：

　　1 外墙按顺时针方向从左下角开始编号；

　　2 内横墙从左至右，从上至下编号；

　　3 内纵墙从上至下，从左至右编号。

　　2.0.15 构件详图的纵向较长，重复较多时，可用折断线断开，适当省略重复部分。

　　2.0.16 图样或标题栏内的图名应能准确表达图样、图纸构成的内容，做到简练、明确。
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3 混凝土结构

3.1 钢筋的一般表示方法 


　　3.1.1 钢筋的一般表示方法应符合表3.1.1-1～表3.1.1-4的规定。
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　　3.1.2 钢筋的画法应符合表3.1.2的规定。
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　　3.1.3 钢筋、钢丝束及钢筋网片应按下列规定标注：

　　1 钢筋、钢丝束的说明应给出钢筋的代号、直径、数量、间距、编号及所在位置，其说明应沿钢筋的长度标注或标注在相关钢筋的引出线上。

　　2 钢筋网片的编号应标注在对角线上。网片的数量应与网片的编号标注在一起(表3.1.1-3序号2)。

　　注：简单的构件、钢筋种类较少可不编号。

　　3.1.4 钢筋在平面、立面、剖(断)面中的表示方法应符合下列规定：

　　1、钢筋在平面图中的配置应按图3.1.4-1所示的方法表示。当钢筋标注的位置不够时，可采用引出线标注。引出线标注钢筋的斜短划线应为中实线或细实线。

　　2、当构件布置较简单时，结构平面布置图可与板配筋平面图合并绘制。
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　　3、平面图中的钢筋配置较复杂时，可按表3.1.2中序号5的方法绘制(图3.1.4-2)。
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　　4、钢筋在立面、断面图中的配置，应按图3.1.4-3所示的方法表示。
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　　3.1.5 构件配筋图中箍筋的长度尺寸，应指箍筋的里皮尺寸。弯起钢筋的高度尺寸应指钢筋的外皮尺寸(图3.1.5)。
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3.2 钢筋的简化表示方法 

　　3.2.1 当构件对称时，钢筋网片可用一半或1/4表示(图3.2.1)。

　　　　　　　　　　　　[image: image14.jpg]




　　3.2.2 钢筋混凝土构件配筋较简单时，可按下列规定绘制配筋平面图：

　　1 独立基础在平面模板图左下角，绘出波浪线，绘出钢筋并标注钢筋的直径、间距等(图3.2.2a)。

　　2 其他构件可在某一部位绘出波浪线，绘出钢筋并标注钢筋的直径、间距等(图3.2.2b)。
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　　3.2.3 对称的钢筋混凝土构件，可在同一图样中一半表示模板，另一半表示配筋(图3.2.3)。
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3.3 预埋件、预留孔洞的表示方法 

　　3.3.1 在混凝土构件上设置预埋件时，可在平面图或立面图上表示。引出线指向预埋件，并标注预埋件的代号(图3.3.1)。
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　　3.3.2 在混凝土构件的正、反面同一位置均设置相同的预埋件时，引出线为一条实线和一条虚线并指向预埋件，同时在引出横线上标注预埋件的数量及代号(图3.3.2)。

　　3.3.3 在混凝土构件的正、反面同一位置设置编号不同的预埋件时，引出线为一条实线和一条虚线并指向预埋件。引出横线上标注正面预埋件代号，引出横线下标注反面预埋件代号(图3.3.3)。
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　　3.3.4 在构件上设置预留孔、洞或预埋套管时，可在平面或断面图中表示。引出线指向预留(埋)位置，引出横线上方标注预留孔、洞的尺寸，预埋套管的外径。横线下方标注孔、洞(套管)的中心标高或底标高(图3.3.4)。
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4 钢结构
4.1 常用型钢的标注方法 
4.1.1 常用型钢的标注方法应符合表4.1.1中的规定。
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4.2 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法 
　　4.2.1 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法应符合表4.2.1中的规定。
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4.3 常用焊缝的表示方法 
　 　4.3.1 焊接钢构件的焊缝除应按现行的国家标准《焊缝符号表示法》(GB 324)中的规定外，还应符合本节的各项规定。

　　4.3.2 单面焊缝的标注方法应符合下列规定：

　　1 当箭头指向焊缝所在的一面时，应将图形符号和尺寸标注在横线的上方(图4.3.2a)；当箭头指向焊缝所在另一面(相对应的那面)时，应将图形符号和尺寸标注在横线的下方(图4.3.2b)。

　　2 表示环绕工作件周围的焊缝时，其围焊焊缝符号为圆圈，绘在引出线的转折处，并标注焊角尺寸K(图4.3.2c)。
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　　4.3.3 双面焊缝的标注，应在横线的上、下都标注符号和尺寸。上方表示箭头一面的符号和尺寸，下方表示另一面的符号和尺寸(图4.3.3a)；当两面的焊缝尺寸相同时，只需在横线上方标注焊缝的符号和尺寸(图4.3.3b、c、d)。
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　　4.3.4 3个和3个以上的焊件相互焊接的焊缝，不得作为双面焊缝标注。其焊缝符号和尺寸应分别标注(图4.3.4)。
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　　4.3.5 相互焊接的2个焊件中，当只有1个焊件带坡口时(如单面V形)，引出线箭头必须指向带坡口的焊件(图4.3.5)。
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　　4.3.6 相互焊接的2个焊件，当为单面带双边不对称坡口焊缝时，引出线箭头必须指向较大坡口的焊件(图4.3.6)。
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　　4.3.7 当焊缝分布不规则时，在标注焊缝符号的同时，宜在焊缝处加中实线(表示可见焊缝)，或加细栅线(表示不可见焊缝)(图4.3.7)。
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　　4.3.8 相同焊缝符号应按下列方法表示：

　　1 在同一图形上，当焊缝型式、断面尺寸和辅助要求均相同时，可只选择一处标注焊缝的符号和尺寸，并加注“相同焊缝符号”，相同焊缝符号为3/4圆弧，绘在引出线的转折处(图4.3.8a)。
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　　2 在同一图形上，当有数种相同的焊缝时，可将焊缝分类编号标注。在同一类焊缝中可选择一处标注焊缝符号和尺寸。分类编号采用大写的拉丁字母A、B、C……(图4.3.8b)。

　　4.3.9 需要在施工现场进行焊接的焊件焊缝，应标注“现场焊缝”符号。现场焊缝符号为涂黑的三角形旗号，绘在引出线的转折处(图4.3.9)。
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　　4.3.10 图样中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝)，可不用引出线标注，而直接在角焊缝旁标注焊缝尺寸值K(图4.3.10)。
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　　4.3.11 熔透角焊缝的符号应按图4.3.11方式标注。熔透角焊缝的符号为涂黑的圆圈，绘在引出线的转折处。
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　　4.3.12 局部焊缝应按图4.3.12方式标注。
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4.4 尺寸标注 
　　4.4.1 两构件的两条很近的重心线，应在交汇处将其各自向外错开(图4.4.1)。
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　　4.4.2 弯曲构件的尺寸应沿其弧度的曲线标注弧的轴线长度(图4.4.2)。

　　　　　　　　　　　　　　　　[image: image35.jpg]Ma.4.2 TWHEARTHOETL S





　　4.4.3 切割的板材，应标注各线段的长度及位置(图4.4.3)。
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　　4.4.4 不等边角钢的构件，必须标注出角钢一肢的尺寸(图4.4.4)。
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　　4.4.5 节点尺寸，应注明节点板的尺寸和各杆件螺栓孔中心或中心距，以及杆件端部至几何中心线交点的距离(图4.4.4、图4.4.5)。

　　4.4.6 双型钢组合截面的构件,应注明缀板的数量及尺寸(图4.4.6)。引出横线上方标注缀板的数量及缀板的宽度、厚度，引出横线下方标注缀板的长度尺寸。

　　4.4.7 非焊接的节点板，应注明节点板的尺寸和螺栓孔中心与几何中心线交点的距离(图4.4.7)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　[image: image38.jpg]B 4a5 WRRST bR

H47 FNEVEERTORENE





5 木结构 

5.1 常用木构件断面的表示方法 
　　5.1.1 常用木构件断面的表示方法应符合表5.1.1中 的规定。
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5.2 木构件连接的表示方法 
　　5.2.1 木构件连接的表示方法应符合表5.2.1中的规定。
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本标准用词说明

　　1 为便于执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词，说明如下：

　　1)表示很严格，非这样做不可的用词：

　　正面词采用“必须”；

　　反面词采用“严禁”。

　　2)表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

　　正面词采用“应”；

　　反面词采用“不应”或“不得”。

　　3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

　　正面词采用“宜”或“可”；

　　反面词采用“不宜”；

　　表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

　　2 本标准中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。
中华人民共和国国家标准
建筑结构制图标准
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条文说明
1 总则

　　1.0.1 本标准是在原《建筑结构制图标准》(GBJ 105-87)(以下简称原标准)的基础上进行修改补充的。仅适用于建筑结构专业制图。

　　1.0.2 本条规定手工制图、计算机制图均要遵守本标准。

　　1.0.4 绘制建筑结构专业图纸时，除应遵守本标准外，对于图纸的规格、图线、字体、符号、图样画法、尺寸标注及定位轴线等均应遵守《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)(以下简称统一标准)中的规定。此外，还应遵守国家现行的有关强制性标准的规定。
2 一般规定

　 　2.0.2 本条为新增条文。设计人员在制图时，应根据所绘制图样的复杂程度及比例大小,选用适当的基本线宽b及相应的线宽组。线宽系列应按照《统一标准》中的规定选用，本标准不再重复列出。

　　2.0.3 线宽的比例是根据《统一标准》中的规定编制的。细线宽比例作了修改。增加了双长点画细线的用途，也增加了部分线型的用途。表2.0.3中一般用途栏规定了各种线型、线宽的基本用途。由于篇幅有限,不可能对所有的线型、线宽的用途全部作出规定，绘图时可根据具体情况选用适当的线型及相应的线宽。

　　2.0.4 本条为新增条文。在同一张图纸中，相同比例的图样，选用的线宽组应相同。这样可使图面美观、有层次。

　　2.0.5 表2.0.5中常用比例和可用比例均有修改及补充。在实际工程的绘图中,许多单位已习惯选用这些比例，并提出这次修编本标准时应作为正式规定写进新标准中。

　　2.0.6 本条增加了轴线尺寸与构件尺寸可选用不同比例的规定。在工程设计中许多单位已这样使用多年，这样做既简化绘图也方便施工。

　　2.0.7 为绘图和施工方便，结构构件用代号来表示。代号后用阿拉伯数字标注同一种构件的型号及顺序号，连续编排。顺序号不带下角标。这种表示方法简单、明确，早已被许多绘图人员广泛使用。如当前被使用的《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》标准图集中，在同一楼层中，当梁的跨度、荷载、断面、配筋支座条件等均相同时，则可编制同一梁号。

　　2.0.9 直接正投影法是建筑结构专业制图的基本投影法，但在特殊情况下采用仰视投影也方便绘图和施工。本条做了修改规定，在特殊情况下也可采用仰视投影绘图，会表达的更清楚。

　　图2.0.9-1结构平面图中的剖面、断面节点，可使用索引符号，也可使用断面剖切符号。其投射方向应符合《统一标准》中的规定。

　　2.0.10 结构平面图的定位轴线应与建筑平面图或总平面图一致，结构平面图应标注结构标高。此条为新规定,明确了结构专业的平面图应与建筑专业的平面图或总平面图要一致。这样可以使同一工程项目的图纸更加标准和规范。

　　2.0.11 本条为新增条文。为简化图纸，方便绘图,提高绘图的工作效率；也是以往各单位的习惯绘图的方法。条文中规定的分类圆圈符号直径，是考虑被绘图样的比例不同，可选用不同的直径。这样，在同一张图纸中避免与其他带圆圈的符号混淆。

　　2.0.13 本条增加了对非对称桁架及竖杆的几何尺寸、内力和反力的标注位置的规定。

　　2.0.14 本条增加了在结构平面图中的剖面、断面索引详图编号顺序的新规定。

　　2.0.15 本条为新增条文。由于构件较长，重复的部分较多，用折断线断开，适当省略重复部分。可以简化图纸，提高工作效率。

　　2.0.16 本条为新增条文。图样和标题栏中的图名应准确表达被绘图样的内容，并做到简练、明确。
3 混凝土结构 

3.1 钢筋的一般表示方法
　 
　　3.1.1 表3.1.1-1中增加了钢筋机械连接接头的表达方法。在目前的工程中,钢筋机械连接应用的越来越多，迫切需要一种表达方法。由于机械连接的方式较多(如冷挤压、锥螺纹、直螺纹等)，应用文字说明机械连接的方式。

　　表3.1.1-2中增加了预应力钢筋可动联结件和固定联结件的表示方法的规定。引用ISO中的规定。

　　表3.1.1-3仅做修改。网片可以是焊接的，也可以是绑扎的。用文字说明连接方式。引用ISO中的规定。

　　表3.1.1-4中增加了钢筋或螺(锚)栓与钢板穿孔塞焊的表示方法。在当前工程中此种联结方式用的较多，需要一种表示方法。

　　3.1.2 表3.1.2中增加了在结构配筋图中，非圆钢筋的双层表示方法。其弯钩表示该钢筋所在的层位，引用ISO中的表示方法。弯钩代表的意义与表3.1.1-1序号2中，无弯钩的钢筋的端部不同。

　　3.1.4 在配筋图中，当标注的位置不够时，可采用引出线标注。指向钢筋处用斜短画线；简单的结构平面图，可将结构平面图与板配筋图合并绘制。这样可简化设计，节约图纸。

　　3.1.5 图3.1.5增加了环型钢筋和螺旋钢筋的尺寸标注图。该规定引用ISO中的表示方法。
3.2 钢筋的简化表示方法

　　3.2.2 配筋较简单的混凝土构件，在结构平面图中直接绘出钢筋的配置，更简单明了也方便施工。

　　3．3 预埋件、预留孔洞的表示方法
本节是新增的规定。各条文所规定的标注方法，是许多单位在建筑结构制图中习惯的标注方法。对于一般较小的预留孔洞可按3．3．4条的规定标注，对于较大的预留孔洞，可用虚线表示。
 4 钢结构
4.1 常用型钢的标注方法
4.1.1 表4.1.1中的规定是现行国家标准《金属构件表示法》(GB 4656)中常用型钢的标注方法。增加了H型钢、T型钢的标注方法。这两种型钢目前在建筑工程中使用的越来越普遍。引自现行国家标准《热轧H型钢和部分T型钢》(GB/T 11263)。
4.2 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法
　　4.2.1 表4.2.1中增加了胀锚螺栓的标注方法。说明栏中的有关说明作了补充。加化学药剂的胀锚螺栓在图纸中加文字说明。
4.3 常用焊缝的表示方法
　　4.3.1 本标准仅规定在建筑结构绘图中，一些常用的焊缝表示方法。特殊的焊缝表示方法应遵守现行国家标准《焊缝符号表示方法》(GB 324)中的规定。

　　4.3.2 本条增加了对环绕工作件周围焊缝的标注方法和图例。该标注方法是引用《焊缝符号表示方法》(GB 324)中的规定。

　　4.3.8 用文字描述了相同焊缝符号的表示方法及相同焊缝的标注方法。

　　4.3.9 本条为新增条文。现场焊缝在工程中使用非常普遍。引用《焊缝符号表示方法》(GB 324)。并增加了图例。

　　4.3.11 用文字描述熔透角焊缝符号的表示方法及熔透角焊缝的标注方法。
4.4 尺寸标注


4.4.6 本条用文字描述了双型钢组织的截面构件，其缀板的标注方法。
5 木结构
　　修编将原标准中的表格拆为两个表格，即：“表5.1.1常用木构件断面的表示方法”和“表5.2.1木构件连接的表示方法”。这样做可使本制图标准格式统一，清楚明了。
附录A 常用构件代号 
　　根据许多单位建议，增加了部分常用构件的代号。本附录仅对常用的构件代号作了规定。由于篇幅有限，一些特殊的构件和使用较少、用途不广的构件代号未作出规定。

　　在实际工程中，可能会有在同一项目里，同样名称而是不同材料的构件。为了便于区分，可在构件代号前加注材料代号。但要在图纸中加以说明。
 

